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اثتذا ثزاي ٍاحذّبي تَليذ پزاکٌذُ ايٌَرتزي جزيبى ثبثت ًبحيِ غيز قبثل تشخيص رلِ ٍلتبصي تؼييي ٍ سپس  هقبلِ ايي در: چکيذُ

( Idref) هستقين هحَر جزيبى هزجغدر رٍش پيشٌْبدي  ثب استفبدُ اس ايي رلِ ارائِ شذُ است. شذى ايجشيزُ تشخيص جْت يرٍش

 اتصبل ًقطة ٍلتبص اس خطي تبثغ يک ثصَرتشجکِ  ٍلتبص تغييز شزايط دارد، در Idref0 ثب ثزاثز ثبثتي هقذار شجکِ ػبدي شزايط کِ در

 هحلي ثبر هستقين هحَر جزيبى ٍ هقذار اٍليِ آى حست ثز تطجيقي ثطَر هستقين هحَر جزيبى هزجغ رٍش، ايي در. است شذُ تؼزيف

 ٍلتبصي رلِ ثزاي شذُ تٌظين هحذٍدُ اس ٍلتبص اًحزاف شذى ايجشيزُ شزايط در کِ است شذُ تؼزيف چٌبى ًبهي فزکبًس ٍ ٍلتبص در

-ٍ تحليلْب در ًزم PSCAD/EMTDC افشارًزم اس استفبدُ ّب ثبشجيِ سبسي .شَد پذيز اهکبى شذى ايجشيزُ تشخيص ٍ شذُ خبرج

اس ٍقَع جشيزُ ٍ اػن  هختلف شزايط را در پيشٌْبدي رٍش هٌبست ػولکزد ّبسبسي شجيِ ًتبيج اًجبم شذُ است. MATLABافشار 

 .دّذحبلتْبي گذراي ديگز ًشبى هي

 

 ًبحيِ غيز قبثل تشخيص، رلِ ٍلتبصياي شذى، ، تشخيص جشيزُي جزيبى ثبثتٍاحذّبي تَليذ پزاکٌذُ ايٌَرتز کليذي: کلوبت

 

 

 

 

 

 15/10/1332 تبريخ ارسبل هقبلِ:

 92/9/3121 تبريخ پذيزش هشزٍط هقبلِ:

 00/03/1334 تبريخ پذيزش هقبلِ:

  دکتر جَاد سادُ ًبم ًَيسٌذُ هسئَل:

 ایراى، هشْذ، هيذاى آزادي، داًشگاُ فردٍسي هشْذ، داًشکذُ هٌْذسي، گرٍُ برق ًشبًي ًَيسٌذُ هسئَل:
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